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LUCE DI FONDO

ALIMENTAZION

AISI304L DN250 — C.L. 50.26 m s.l.m.

CIRCOLI NITRATI

1350

SCALA IN CARPENTERIA METALLICA
N.19 GRADINI + 2 PIANEROTTOLO
IN GRIGLIATO ZINCATO

ALZATE =18.5 cm PEDATE =26 cm
LARGHEZZA SCALA b=1.00 m
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DI DEPURAZIONE IN COMUNE

DI CASTIGLIONE D’ADDA (LO)
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PROGETTISTA: GRUPPO DI LAVORO:
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